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�    En la instalación deben observarse los reglamentos sobre la instalación eléctrica, la seguridad contra incendios y la construcción.

�    Las posibles entradas en el tejado deben realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del tejado.

�    No se debe permitir que entre agua en el silenciador.

�    El silenciador debe colocarse lo más cerca posible de la salida de aire de tal manera que la longitud de la tubería delante del 
  silenciador no exceda los 5 metros.

�    La longitud de la tubería después del silenciador debe tener un interior de 100 mm de diámetro hasta la salida de aire.

�     La rejilla de soplado protege el tubo de salida en la pared exterior.

A) Rejilla de salida de aire
B) Silenciador
C) Reductor 110/50
D) Reductor 44/50
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